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%/Qualité de I’eau distribuée sur la commune de

INFORMATIONS SUR LA QUALITE DE L'EAU DU RESEAU PUBLIC EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 10 JUILLET 1996

: ASPRES-SUR-BUECH
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Délégation departementale
des Hautes Alpes

Qualité de I'eau distribuée - BILAN DE L'ANNEE 2022

Exploitant : ASPRES SUR BUECH (MAIRIE D') - Gestionnaire du réseau : ASPRES SUR BUECH (MAIRIE D)
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Procédures de protection terminées.
.

Protection des captages d’eau potable
4 captages d’eau potable alimentent les réseaux. L’état d’avancement des procédures de protection de ces captages est le suivant : 4

d . .
Bac‘l’ef‘|0|°gle : Recherche de micro-organismes indicateurs d'une contamination des eaux. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur de pollution.
LSeules les non-conformités aux limites de qualité concernant les paramétres Escherichia Coli et Entérocoques ont été retenues.

Réseau(x) Nb d’analyses Nb de prélévements non conformes % de conformité
ASPRES SUR BUECH ENSEMBLE 9 0 100
DU CHEVALET 5 0 100
COLONIE LA POSTE NM* NM* NM*
GITE ONF AGNIELLES NM* NM* NM*

Dur‘e'l'é + Minéralisation de I'eau. Teneur en calcium et magnésium (calcaire). Pas de norme réglementaire.

Réseau(x) Nb d’analyses Moyenne  Mini Maxi conclusion
ASPRES SUR BUECH ENSEMBLE 2 18,8 17,5/ 20,1 Eau peu calcaire.
DU CHEVALET 2 21,1 19,9| 22,4 Eau calcaire.
COLONIE LA POSTE NM* NM* NM*| NM* NM*
GITE ONF AGNIELLES NM* NM* NM*| NM* NM*

Nitrates :eiment fertilisant présent naturellement dans I'eau. Les apports excessifs ou mal mditrisés d'engrais provoquent une augmentation des nitrates

dans les ressources en eau. La teneur en nitrates doit étre inférieure a 50 mg/L.

Réseau(x) Nb Nb de prélevements Moyenne Mini Maxi
d’analyses non conformes en mg/L en mg/L en mg/L
ASPRES SUR BUECH ENSEMBLE 3 0 1,4 1,1 1,8
DU CHEVALET 2 0 1,4 0,9 1,9
COLONIE LA POSTE NM* NM* NM* NM* NM*
GITE ONF AGNIELLES NM* NM* NM* NM* NM*
Fluor : Oligo-élément présent naturellement dans les eaux. La teneur doit étre inférieure a 1,5 mg/L.
Réseau(x) Nb Nb de prélevements Moyenne Mini Maxi
d’analyses non conformes en mg/L en mg/L en mg/L
ASPRES SUR BUECH ENSEMBLE 1 0 0,08 0,08 0,08
DU CHEVALET NM* NM* NM* NM* NM*
COLONIE LA POSTE NM* NM* NM* NM* NM*
GITE ONF AGNIELLES NM* NM* NM* NM* NM*

Pesticides : sustance chimique utilisée pour la protection des récoltes (insecticides

, désherbant,...) - La concentration doit tre inférieure a 0,1 pg/L.

Réseau(x) Nb Nb de paramétres Nb de mesures Concentration maxi
d’analyses analysés non conformes rencontrée en g/l
ASPRES SUR BUECH ENSEMBLE 2 375 0 0,023
DU CHEVALET 1 189 0 0
COLONIE LA POSTE 1 189 0 0
GITE ONF AGNIELLES NM* NM* NM* NM*
*NM : Analyse non prévue dans le cadre du contrdle sanitaire reglementaire pour cette année. Edité en février 2023
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les canalisations.
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